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tel. 63/240-39-88

e-mail: laboratorium@pwik-konin.com.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAY
Nr LBS/ 18 /380 /5411 /2017 z dnia 24.04.20%3

- L

Data / godz. Kod / rodzaj
. pg?gg::a orébli Rodzaj analizy Miejsce pobierania probki

Zaklad Gospodarki

Komunalnej, Sp: Z 0.0. 12.04.2017 881f2017 T ——_— Wodociag Niedzwiady
62-561-Slesin 10:45 prébka sitkvobtolasiio Szkola Podstawowa

ul. Spokojna 10 : jednorazowa g Piotrkowice 27

NIP: 665-29-88-472

Nr zlecenia/ ar-amewy/plan *: Z1L/00008/LBS/2017 z dn. 04.01.2017

Numer protokolu nadany w laboratorium (neprotekeluzleceniodawey) *: 505/2017

Metoda pobrania probek: wytyczne dotyczace pobierania probek ze str. internetowej www. pwik-konin.com.pl

Probki pobral: zleceniodawca

Opis prébki: probka wody

Stan probki: spelnia wymagania

| Data i godzina przyjecia probki do laboratorium: 12.04.2017, godz. 11:50

otrzebne skreslic

UWAGA:

Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie z badar nie moze byé powielane inaczej jak tylko w calosci.

Przedstawione w sprawozdaniu z badan wyniki odnoszq sig wylgcznie do badanych prébek.

Skargi przyjmowane sq w terminie 14 dni od daty opracowania sprawozdania z baden.

Informacje dodatkowe dotyczgee przeprowadzonych badan laboratorium przekazuje na Zyczenie Klienta.

Oszacowang niepewnos$¢ pomiaru laboratorium podaje na zyczenie Klienta wowczas gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badania lub ich zastosowania
oraz gdy niepewnosé ma znaczenie dla zgodnosci z wyspecyfikowanymi warto$ciami granicznymi.

Jesli probka jest pobrana przez upowazniony personel laboratorium podana warto$é niepewnosci uwzglednia niepewnosc¢ zwigzang z pobraniem prébki, natomiast

Jjesli probka jest pobrana przez Zleceniodawcee podana wartosc niepewnosci nie uwzglednia niepewnosci pobierania probki.

W przypadku badan fizykochemicznych laboratorium podaje niepewnosé pomiaru jako niepewnos¢ rozszerzong metody przy poziomie ufnosci P ok. 95%
i wspolczynniku rozszerzenia k=2, a w przypadku ilosciowych metod mikrobiologicznych z wylgczeniem NPL niepewnosé pomiaru podaje si¢ jako przedzial
rozszerzenia przy poziomie ufnosci P ok. 95% i wspélczynniku rozszerzenia k=2, natomiast w przypadku metod ilosciowych NPL niepewnosé podaje sie jako gorng
i dolng gramice przy przedziale ufnosci ok. 95%.

W przypadku probki pobranej przez Klienta — laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie, transport, metodg pobrania i czysiosé pojemnikéw.
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SPRAWOZDANIE Z BADAN
NrLBS/18/380/5411/2017 z dnia 24.04.2017

WYNIKI BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH

881/2017

Stezenie Zelaza ogélnego

ug/l Fe

<30

AZ | PN-ISO 6332.2001/Ap1:2016-06

SteZenie manganu

pg/l Mn

<20

AZ | PN-92/C-04590/03

Data rozpoczecia badania

12.04.2017

Data zakoniczenia badania

14.04.2017

"'Norma wycofana przez PKN,
A-metoda akredytowana, symbol akredytacji AB 1633

Z — metoda posiadajaca zatwierdzenie PPIS — decyzja nr M/ON.HK/77/16 z dnia 23.05.2016

Wartosci wynikow badan poprzedzone znakiem <" lub ,>" oznaczaja uzyskanie wynikéw ponizej lub powyzej zakresu metody i dla tych wynikéw Laboratorium Badas Srodowiskowych nie podaje

niepewnosci A
Laborant chemik
Opracowat: : :
: mgr Marta Co !
il - Data i podpis: "2({011 M M @ CO}‘j
v
Autoryzowak: Kierownik pracowni fizykochemicznej Kierownik Pracowrs F od'lemlw\q//
inz. Aleksandra Kowalska 1 Vv
Data ipodpiwb aﬂ s
Aleisandia
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SPRAWOZDANIE Z BADAN
NrLBS/18/380/5411/2017 z dnia 24.04.2017

WYNIKI BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH

881 /2017

Obecnos¢ i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 A, Z | PN-EN ISO 9308-1-2014-12

| Obecnosé i liczba Escherichia coli jtk/100mi 0 A, Z | PN-EN ISO 9308-1-2014-12
Ata rozpoczecia badania 12.04.2017
Daﬁ zakonczenia badania 13.04.2017

A - metoda akredytowana Nr AB 1633

Z - metoda posiadajgca zatwierdzenie PPIS — decyzja nr M/ON.HK/77/16 z dnia 23.05.2016

Dla wartosci wynikow badan rownych , 0-zero” iflub poprzedzonych znakiem ,,>” Laboratorium Badan Srodowiskowych nie podaje niepewnosci

Opracowat:

Laborant mikrobiolog
lic. llona Patczynska

Data i podprs;u“' = ‘-QL{. Z/G ”/ h W

Kierowni

Autoryzowal:

Kierownik
Laboratorium Badai Srodowiskowych
mgr inz. Malgorzata Opasiak

I.Ebbrog{(u:% ﬁad? /((;in owvch

Data i podpis: . Mg tcers-.

e

i ressasesil
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Sprawozdanie
zatwierdzil:

, Kierownik
Laboratorium Badan Srodowiskowych
mgr inz. Malgorzata Opasiak
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KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAN




