Formularz F.PO/LBS/15-14, obowigzuje od 09.01.2017, wydanie 09

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Poznanska 49; 62-510 Konin;
' tel. 63/245 9475
[
P ‘V' ( LABORATORIUM BADAN SRODOWISKOWYCH

‘ "“ Rumin 11B; 62-500 Konin;

tel. 63/240-39-88

e-mail: laboratorium@pwik-konin.com.pl

.Zgodnie z komunikatem 1SO-ILAC-IAF (styczef 2009) dostgpnym na stronie www.pca.gov.pl akredytacja Str 4 " H
" laboratorium w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025:2005 oznacza spetnienie wymagan dot. kompetencji [
technicznych i systemu zarzadzania, koniecznych dla zapewnienia wiarygodnych technicznie wynikow

badan/wzorcowan.” Egz.nr1/2
SPRAWOZDANIE Z BADAN
Nr LBS/18/22/5411/2017 z dnia 20.01.2017

Data / godz. Kod / rodzaj : : - . : P

Zlecajacy pobrania probki prébki Rodzaj analizy Miejsce pobierania préobki
Zaklad Gospodarki Komunalnej
Sp. z 0.0. 31/2017 . Wodociag Slesin:
62-561-Slesin 04']0 01§3 L7 probka :;?lir:lfihoel:)micczzr:; OSiR ,,Termy Slesinskie”
ul. Spokojna 10 ’ jednorazowa e ul. Napoleona 15b
NIP: 665-29-88-472

Nr zlecenia/ ar-umowy/plan *: Z1/00008/LBS/2017 z dn. 04.01.2017

Numer protokolu nadany w laboratorium (arprotokelu zleceniodawey) *: 20/2017
Metoda pobrania prébek: wytyczne dotyczace pobierania probek ze str. internetowej www.pwik-konin.com.pl

Prébki pobral: zleceniodawca
Opis probki: probka wody
Stan prébki: spelnia wymagania

Data i godzina przyjecia prébki do laboratorium: 04.01.2017, godz. 12:00

UWAGA:
Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie z badar nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
Przedstawione w sprawozdaniu z badan wyniki odnoszq sig wylgeznie do badanych probek.
Skargi przyjmowane sq w terminie 14 dni od daty opracowania sprawozdania z badan.
Informacje dodatkowe dotyczqce przeprowadzonych badan laboratorium przekazuje na Zyczenie Klienia.
Oszacowang niepewnos$é pomiaru laboratorium podaje na zyczenie Klienta wowezas gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badania lub ich zastosowania
oraz gdy niepewnos¢ ma znaczenie dla zgodnosci z wyspecyfikowanymi wartosciami granicznymi.
Jesli probka jest pobrana przez upowazniony personel laboratorium podana wartos¢ niepewnosci uwzglednia niepewnos¢ zwigzang z pobraniem probki, natomiast
jesli probka jest pobrana przez Zleceniodawce podana warto$é niepewnosci nie uwzglednia niepewnosci pobierania probki.
W przypadku badan fizykochemicznych laboratorium podaje niepewnos¢ pomiaru Jako niepewnos¢ rozszerzong metody przy poziomie ufnosci P ok 95%
i wspolczynniku rozszerzenia k=2, a w przypadku ilosciowych metod mikrobiologicznych z wylgczeniem NPL niepewnos$é pomiaru podaje- si¢ jako przedzial
rozszerzenia przy poziomie ufnosci P ok. 95% i wspolczynniku rozszerzenia k=2, natomiast w przypadku metod ilosciowych NPL niepewnos¢ podaje sig jako gorng
i dolng granicg przy przedziale ufnosci ok. 95%.
W przypadku prébki pobranej przez Klienta — laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie, transport, metode pobrania i czystos¢ pojemnikow.

- * niepoirzebne skresli¢
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SPRAWOZDANIE Z BADAN
NrLBS/18/22/5411/2017 z dnia 20.01.2017

WYNIKI BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH

gﬂ: = .
e 31/2017
5‘5@33‘ St ‘.sﬁ:g:isz yads o - i
Stezenie Zelaza og6lnego ng/l Fe 46+10 A, 7 | PN-ISO 6332.2001/Ap1:2016-06
SteZenie manganu g/l Mn 28+8 A,Z | PN-92/C-04590/03 b
Data rozpoczecia badania 04.01.2017
Data zakoficzenia badania 05.01.2017

DNorma wycofana przez PKN,
A-metoda akredytowana Nr AB 1633

Z - metoda posiadajaca zatwierdzenie PPIS — decyzja nr M/ON . HK/77/16 z dnia 23.05.2016 )
Wartosci wynikéw badan poprzedzone znakiem ,,<" lub ,,>" oznaczaja uzyskanie wynikow ponizej lub powyzej zakresu metody i dla tych wynikow Laboratorium Badan Srodowiskowych nie podaje

niepewnosci
Laborant chemik
Opracowat: ; .
mgr Marta Co )
= e Data i podpis: -200420"{? HQ/’ ]‘,"Q (/Of/q
Kierownik v
Autoryzowat: Laboratorium Badan Srodowiskowych '
mgr int. Malgorzuta Opasiak Data a‘podpis.'...”’:‘.q ‘94;20 4} . ,4{ OJ”O b '@h

HirrwWo19l M
' hahefl munowodsi

Antant ‘s\( Y 0 2‘@;‘1“’3*““,\

&




4 VIIMUIALL & ol WFTLIANTN LT 47Ty UUUqu.LuJL« Vd VS Vl.aU1 7. w.yucuu\.r NS
Str. '1 z '1

Egz.nrl/2

SPRAWOZDANIE Z BADAN
NrLBS/18/22/5411/2017 z dnia 20.01.2017

WYNIKI BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH

gioc 7 ; od
Obecnosé i liczba bakterii grupy coli 1tk/100ml 0 A, Z | PN-EN ISO 9308-1-2014-12
soa 3 5% < od
Obecnos$é i liczba Escherichia coli 1tk/100ml 0 A.Z | PN-EN ISO 9308-1-2014-12
Data rozpoczecia badania 04.01.2017
Data zakonczenia badania 05.01.2017

A — metoda akredytowana Nr AB 1633
Z - metoda posiadajgca zatwierdzenie PPIS - decyzja nr M/ON HK/77/16 z dnia 23.05 2016 i
Dla wartosci wynikow badan rownych _0-zero™ Vlub poprzedzonych znakiem .>" Laboratorium Badan Srodowiskowych nie podaje niepewnosci

- Laborant mikrobiolog
Opracowal: lic. Hona Palczyriska

Kierownik pracowni mikrobiologicznej

Autoryzowat: i :
mgr inz. Ewa Adamska B e
Data i podpis:..._, . 03 Adams
Sprawozdanie enomaii
i Laboratorium Badai Srodowiskowych 20.0. LO1F
. mgr inz. Malgorzata Opasiak Data ipodpr’s:..M

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAN




